
16 32 60 100 130 1300
.1 4 16 6 936 10 2,5 A ILUMINAÇÃO
.2 11 1100 15 2,5 B TOMADAS
.3 4 520 10 2,5 C VENTILADORES
.4 1 1300 25 4,0 A AR CONDICIONADO 1
.5 1 1300 25 4,0 B AR CONDICIONADO 2
.6 RESERVA

 TOTAL 4 16 6 11 4 2 5156 32 6,0 ABC
5156 32 6,0 ABCTOTAL INSTALADO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QD-3

DESCRIÇÃO
CIRDUITO 

LÂMPADA (W)
TOMADAS  

(W) TOTAL (W)
DISJ. 
(A)

FIO  
(mm2)

FASE 
(abc)

16 32 60 100 130 2000
.1 20 2 760 10 2,5 A ILUMINAÇÃO
.2 9 2 1160 10 2,5 B TOMADAS USO GERAL
.3 1 2000 25 4,0 C AR CONDICIONADO 1
.4 1 2000 25 4,0 A AR CONDICIONADO 2
.5 B RESERVA
.6 C RESERVA

 TOTAL 0 20 2 9 2 2 5920 32 6,0 ABC
5920 32 6,0 ABCTOTAL INSTALADO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QD-4

DESCRIÇÃO
CIRDUITO 

LÂMPADA (W)
TOMADAS  

(W) TOTAL (W)
DISJ. 
(A)

FIO  
(mm2)

FASE 
(abc)

16 32 60 100 200 300 3000 4400
.1 10 28 1056 10 2,5 A ILUMINAÇÃO
.2 11 1 1300 10 2,5 B TOMADAS USO GERAL SANITÁRIOS E (TU,MS E DVD)
.3 5 3 1400 15 2,5 C TOMADAS USO GERAL E COMPUTADOR
.4 5 3 1400 15 2,5 A TOMADAS USO GERAL E COMPUTADOR
.5 4 2 1000 10 2,5 B TOMADAS USO GERAL E COMPUTADOR
.6 2 200 10 2,5 C CIRCUITO RESERVADO AO RACK.
.7 1 3000 25 4,0 A AR CONDICIONADO MULTIUSO.
.8 1 4400 25 4,0 B CHUVEIRO SANITÁRIO FEMININO
.9 1 4400 25 4,0 C CHUVEIRO SANITÁRIO FEMININO
.10 1 4400 25 4,0 A CHUVEIRO SANITÁRIO FEMININO
.11 1 4400 25 4,0 B CHUVEIRO SANITÁRIO MASCULINO
.12 1 4400 25 4,0 C CHUVEIRO SANITÁRIO MASCULINO
.13 1 4400 25 4,0 A CHUVEIRO SANITÁRIO MASCULINO
.14 RESERVA
.15 RESERVA

 TOTAL 10 28 0 27 1 8 1 6 35756 50 10,0 ABC
35756 50 10,0 ABCTOTAL INSTALADO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QD-5

DESCRIÇÃO
CIRDUITO 

LÂMPADA 
(W)

TOMADAS  (W)
TOTAL (W)

DISJ. 
(A)

FIO  
(mm2)

FASE 
(abc)

32 70 250 100 200 300 1000 2000
.1 42 5 1 1944 20 2,5 A ILUMINAÇÃO
.2 9 1 1100 10 2,5 B TOM. SALA DOS PROFESSORES. ALMOXARIFADO E SANIT MASC. E FEM.
.3 1 1000 15 2,5 C TOMADA CF.
.4 6 2 1200 15 2,5 A TOMADAS RECEPÇÃO E DIRETORIA
.5 4 4 1600 15 2,5 B TOMADAS SECRETARIA  (COMPUTADORES E USO GERAL)
.6 1 2000 25 4,0 C AR CONDICIONADO SECRETARIA
.7 1 2000 25 4,0 A AR CONDICIONADO DIRETORIA
.8 1 2000 25 4,0 B AR CONDICIONADO SALA DOS PROFESSORES
.9 RESERVA

 TOTAL 42 5 1 19 1 6 1 3 12844 32 6,0 ABC
12844 32 6,0 ABCTOTAL INSTALADO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QD-6

DESCRIÇÃO
CIRDUITO 

LÂMPADA 
(W)

TOMADAS  (W)
TOTAL (W)

DISJ. 
(A)

FIO  
(mm2)

FASE 
(abc)

.1 1000 15 2,5 ABC BOMBAS DE RECALQUE

.2 3000 20 2,5 ABC PREVISÃO BOMBAS WC.

.3 1000 15 2,5 ABC PREVISÃO BOMBA IRRIGAÇÃO

.4 RESERVA

 TOTAL 5000 32 6,0 ABC
TOTAL INSTALADO 5000 32 6,0 ABC

DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QCM

CIRDUITO TOTAL (W)
DISJ. 
(A)

FIO  
(mm2)

FASE 
(abc)

.1 23736 32 6,0 ABC QD-1

.2 32364 50 10,0 ABC QD-2

.3 5156 32 6,0 ABC QD-3

.4 5920 32 6,0 ABC QD-4

.5 35756 50 10,0 ABC QD-5

.6 12844 32 6,0 ABC QD-6

.7 33347 50 10,0 ABC QD-7

.8 5000 32 6,0 ABC QCM

.9 RESERVA
.10 RESERVA

 TOTAL 154123 100 35,0 ABC
TOTAL INSTALADO 154123 100 35,0 ABC

DESCRIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - 
QDG

CIRDUITO TOTAL (W)
DISJ. 
(A)

FIO  
(mm2)

FASE 
(abc)

KVA
34

22

15
TOTAL 71

.2
AR CONDICIONADO

 (20.800x0,70)

CÁLCULO DA DEMANDA TOTAL

.1
ILUMINAÇÃO E TOMADAS

 (77.100x0,35)+7500

TOTAL DEMANDADO KVA

.2
AQUECIMENTO

63.700*0.35

16 32 60 100 130 1300 4400
.1 28 7 1316 10 2,5 A ILUMINAÇÃO CRECHE ATIVIDADES 1
.2 8 2 1060 20 2,5 B TOMADAS USO GERAL CRECHE  E ATIVIDADES 1
.3 9 2 1160 20 2,5 C TOMADAS USO GERAL CRECHE  E ATIVIDADES 1
.4 1 1300 25 4,0 A AR CONDICIONADO CRECHE E ATIVIDADES 1
.5 1 1300 25 4,0 B AR CONDICIONADO CRECHE E ATIVIDADES 1
.6 1 4400 25 4,0 C BANHEIRAS FRALDÁRIO
.7 1 4400 25 4,0 A BANHEIRAS FRALDÁRIO
.8 1 4400 25 4,0 B BANHEIRAS FRALDÁRIO
.9 1 4400 25 4,0 C BANHEIRAS FRALDÁRIO
.10 RESERVA
.11 RESERVA
.12 RESERVA

 TOTAL 0 28 7 17 4 2 4 23736 32 6,0 ABC
23736 32 6,0 ABCTOTAL INSTALADO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QD-1

DESCRIÇÃO
CIRDUITO 

LÂMPADA (W) TOMADAS  (W)
TOTAL (W)

DISJ. 
(A)

FIO  
(mm2)

FASE 
(abc)

16 32 60 100 130 1300 4400
.1 4 30 7 1444 16 2,5 A ILUMINAÇÃO CRECHES 2 E ATIVIDADES
.2 7 2 960 20 2,5 B TOMADAS CRECHES 2 E ATIVIDADES
.3 7 2 960 20 2,5 C TOMADAS CRECHES 2 E ATIVIDADES
.4 1 1300 25 4,0 A AR CONDICIONADO CRECHE 2 E ATIVIDADES
.5 1 1300 25 4,0 B AR CONDICIONADO CRECHE 2 E ATIVIDADES
.6 1 4400 25 4,0 C CHUVEIRO SANITÁRIOS
.7 1 4400 25 4,0 A CHUVEIRO SANITÁRIOS
.8 1 4400 25 4,0 B CHUVEIRO SANITÁRIOS
.9 1 4400 25 4,0 C CHUVEIRO SANITÁRIOS
.10 1 4400 25 4,0 A CHUVEIRO SANITÁRIOS
.11 1 4400 25 4,0 B CHUVEIRO SANITÁRIOS
.12 RESERVA
.13 RESERVA

 TOTAL 4 30 7 14 4 2 6 32364 50 10,0 ABC
32364 50 10,0 ABCTOTAL INSTALADO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QD-2

DESCRIÇÃO
CIRDUITO 

LÂMPADA 
(W)

TOMADAS  (W)
TOTAL (W)

DISJ. 
(A)

FIO  
(mm2)

FASE 
(abc)

16 32 60 250 65 100 145 200 300 500 550 600 800 1000 2500 4400
.1 4 21 736 16 2,5 A ILUMINAÇÃO PÁTIO COBERTO E FUFFET
.2 7 1 845 20 2,5 B TOMADAS PÁTIO COBERTO, SANITÁRIOS.
.3 1 4400 25 4,0 C CHUVEIRO VESTIÁRIO FEMININO
.4 1 4400 25 4,0 A CHUVEIRO VESTIÁRIO FEMININO
.5 1 4400 25 4,0 B CHUVEIRO VESTIÁRIO MASCULINO
.6 18 14 2 1 1106 16 2,5 C ILUM. COZINHA, LACTÁRIO, COPA, DML, LAVANDERIA,...
.7 4 1 1 1095 16 2,5 A TOMADAS BEBEDOURO, DML, MQ, E ROUPARIA.
.8 2 2000 20 2,5 B TOMADAS TUE (FR)
.9 1 2500 20 2,5 C TOMADA TUE (SC)
.10 2 1200 16 2,5 A TOMADAS TUE (FZ E RF3)
.11 1 3 1 1600 16 2,5 B TOMADAS TUE (RF2, BT2, MT, E BT1)
.12 1 1000 15 2,5 C MICROONDAS LACTÁRIO
.13 2 1 1 1 1700 20 2,5 A TOMADAS TUE ( PR, LQ1, LQ2, LV E CT)
.14 1 1000 15 2,5 B MICROONDAS COZINHA
.15 1 1 900 16 2,5 C TOMADAS TUE (RF1 E MX)
.16 1 4400 25 4,0 A PREVISÃO TORNEIRA ELÉTRICA NA PIA. 
.17 1 65 20 2,5 ABC PREVISÃO COIFA.
.18 RESERVA
.19 RESERVA
.20 RESERVA
.21 RESERVA

 TOTAL 22 35 2 1 1 14 2 1 4 1 1 4 1 4 1 4 33347 50 10,0 ABC
33347 50 10,0 ABCTOTAL INSTALADO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA - QD-7

DESCRIÇÃO
CIRDUITO 

LÂMPADA (W) TOMADAS  (W)
TOTAL (W)

DISJ. 
(A)

FIO  
(mm2)

FASE 
(abc)


